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Symboler
Fare grunnet elektrisk spenning!

Viser til en fare grunnet elektrisk spenning som kan føre
til skader og til og med dødsfall.

Fare grunnet varme overflater!

Viser til en fare fra varme overflater som kan føre til
personskader.

Fare!

Viser til en fare som kan medføre personskader.

Forsiktig!

Viser til en fare som kan medføre materielle skader.

Juridisk informasjon
Denne publikasjonen erstatter alle tidligere versjoner. Ingen del
av denne publikasjonen skal reproduseres eller bearbeides,
mangfoldiggjøres eller fordeles ved hjelp av elektroniske
systemer i noen som helst form uten skriftlige godkjenning av
Trotec. Med forbehold om tekniske endringer. Med forbehold om
alle rettigheter. Alle varenavn brukes av produsenten uten garanti
for fri bruk og følgelig med dennes skrivemåte. Alle varenavnene
er registrerte.
Endringer i konstruksjon på grunn av en løpende
produktforbedring samt endringer i form/farge forbeholdes.
Leveringsomfanget kan avvike fra produktillustrasjonene. Dette
dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet. Trotec
overtar intet ansvar for feil eller utelatelser. © Trotec

Den aktuelle versjonen av bruksanvisningen finner du under:
Innholdsfortegnelse
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http://download.trotec.com/?sku=1430000065&id=1

IDE 50 D

http://download.trotec.com/?sku=1430000070&id=1

IDE 60 D

http://download.trotec.com/?sku=1430000074&id=1
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http://download.trotec.com/?sku=1430000075&id=1
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Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet brukes og
oppbevar den alltid innen rekkevidde!

Fare!

Apparatet blir svært varmt!

Feil bruk av oljefyringsenheten kan føre til alvorlige
skader fra forbrenninger og til akutt brannfare!

• Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom og still det ikke
opp i slike omgivelser. Ikke bruk apparatet i olje-, svovel-,
klor- eller saltholdig atmosfære.

• Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.

• Overhold minimumsavstand til vegger og gjenstander (se
Tekniske spesifikasjoner).

• Ikke still apparatet i nærheten av brennbare gjenstander.

• Plasser apparatet stående og stabilt.

• Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.

• Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse
gjenstander.

• Du må aldri stikke gjenstander inn i apparatet, og du må aldri
gripe inn i apparatet.

• Dekk apparatet aldri til under bruk, for apparatet blir svært
varmt!

• Ikke transporter apparatet under bruk.

• Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor
apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr).

• Ta hensyn til apparatets tilkoblingsbelastning,
ledningslengden og bruksformålet ved valg av skjøteledning.
Unngå elektrisk overbelastning.

• La apparatet avkjøles fullstendig før det transporteres eller
vedlikeholdes.

• Transporter apparatet utelukkende stående. Kontroller at
tanklokket sitter godt fast.

• Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller
etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker,
klistremerker og etiketter i lesbar stand.

• Ta hensyn til lager- og driftsbetingelsene (se kapittel
Tekniske spesifikasjoner).

Riktig bruk
Apparatet IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D
ble utviklet for generering av varmluft og skal utelukkende brukes
utendørs eller i ventilerte rom innendørs under overholdelse av
tekniske data (se bruksanvisning).
Apparatet egner seg til oppvarming av store rom som f.eks.
lagerrom, verksteder, byggeplasser, veksthus eller dyrefjøs. Det
er kun beregnet for bruk uten hyppig flytting.
Apparatet skal kun drives i rom med tilstrekkelig tilførsel av
friskluft og avtrekk av avgass.
Apparatet skal kun drives med fyringsolje EL (ekstra lett) og
diesel, men ikke med bensin, tungolje osv.
Enhver bruk som ikke er i tråd med disse bruksbestemmelsene,
er ikke tillatt!

Feilaktig bruk
Ikke still apparatet IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D /
IDE 70 D på vått eller oversvømt underlag. Ikke legg noen
gjenstander på apparatet. Ikke sett noen gjenstander i
luftutslippsområdet. 
Egne på- eller ombygginger av apparatet er forbudt.

Personalkvalifikasjoner
Personene som bruker dette apparatet må:
• være bevisst på farene fra varme, brannfare og manglende

ventilasjon som oppstår ved arbeid med oljefyringsenheter.

• ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om
sikkerhet

Resterende farer
Fare grunnet varme overflater!

Deler av apparatet, særlig ved luftutslippet, blir
svært varmt under drift. Det er fare for forbrenning
og brann. Ikke berør apparatet under drift!
Overhold en sikkerhetsavstand på min. 3 m til
fremre del av apparatet under drift! Overhold en
minimumsavstand til vegger og gjenstander i
henhold til tekniske data!

Fare!
Deler av dette apparatet kan bli svært varme og kan
forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig hvis
det er barn eller andre personer tilstede som
trenger tilsyn.

Fare!

Det er fare for forbrenning ved feil håndtering. Bruk
apparatet utelukkende på hensiktsmessig måte!

Fare!
Apparatet må ikke tildekkes, det er akutt
brannfare!

Fare grunnet elektrisk spenning!

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres
av et autorisert fagfirma!

Sikkerhet
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Fare grunnet elektrisk spenning!

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut
av strømuttaket!

Fare!

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares
utilgjengelig for barn.

Fare!

Det kan utgå fare fra dette apparatet hvis det brukes på
feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av
apparatet! Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Fare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et
farlig leketøy for barn.

Adferd i nødstilfeller
1. I nødstilfelle må tennflammen umiddelbart slås av ved å

betjene På-/Av-bryteren.

2. Koble apparatet fra strømmen.

Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.
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Beskrivelse av apparatet
Den direktefyrte oljefyringsenheten anvendes for oppvarming av
luft for å oppnå hurtig oppvarming av store rom.
Oljefyringsenheten blir drevet med fyringsolje EL eller diesel. Den
må ikke drives med bensin eller tungolje osv. 
Det dreier seg om en oljefyringsenhet med direkte forbrenning for
oppstilling utendørs eller i rom med tilstrekkelig tilførsel av frisk
luft.

Funksjonsprinsipp
Apparatet produsere varme ved å føre innsugd, kald luft forbi et
forbrenningskammer. I forbrenningskammeret blir brenselet
forbrent. Den innsugde luften varmes opp og føres ut i
omgivelsene igjen gjennom utblåsningsåpningen.
Brenselet føres fra tanken via en pumpe til innsprøyting. I
innsprøytingen sørger en tenningskontakt for at brenselet
antennes, deretter forbrennes dette i en kontinuerlig flamme.

Presentasjon av apparatet

Informasjon angående apparatet
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IDE 20 D

Nr. Betegnelse

1 Forbrenningskammer-hus
2 Transporthåndtak
3 Innsugsåpning med beskyttelsesgitter
4 Vifte og motor
5 Tanklokk
6 Tank
7 Nettilkoblingskabel
8 Nivåindikator tank
9 Støttefot
10 Tilkobling for ekstern termostat (låsbar)
11 Lys apparat På/Av
12 På-/Av-bryter.
13 Forvalgsbryter temperatur
14 Hjul
15 Utblåsningsåpning for varmluft

21

5

6

7

8

3, 4

91012

15

14

11

IDE 30 D

13

IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D

1 2

5
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11, 12
15
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14
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Leveringsomfang
1 x bruksanvisning
1 x oljefyringsenhet
1 x håndtak (kun IDE 20 D)
1 x komponent stativ 
(kun IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D)
2 x hjul (kun IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D)
1 x monteringsmateriale

Tekniske spesifikasjoner

Parameter Verdi

Modell IDE 20 D IDE 30 D IDE 50 D IDE 60 D IDE 70 D

Strømtilkobling 
(CEE 7 - jordet støpsel)

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Nominell strøm 0,71 A 0,84 A 1,25 A 1,5 A 1,8 A
Luftytelse maks. 650 m3/t 850 m3/t 1100 m3/t 1300m3/t 1300m3/t
Vifte Aksialvifte Aksialvifte Aksialvifte Aksialvifte Aksialvifte
Varmeeffekt 20 kW 30 kW 50 kW 60 kW 70 kW
Konstant drift 9 t 8 t 9,5 t 9 t 9 t
Ventilasjon / luftutskifting per time min. 2 LW/t min. 2 LW/t min. 2 LW/t min. 2 LW/t min. 2 LW/t
Driftstemperatur -30 °C til +45 °C -30 °C til +45 °C -30 °C til +45 °C -30 °C til +45 °C -30 °C til +45 °C
Luftfuktighet ved drift maks. 90 % r. f. maks. 90 % r. f. maks. 90 % r. f. maks. 90 % r. f. maks. 90 % r. f.
Lagerbetingelser -35 °C til +40 °C 

ved 20 % til 80 % r.f.
-35 °C til +40 °C 
ved 20 % til 80 % r.f.

-35 °C til +40 °C 
ved 20 % til 80 % r.f.

-35 °C til +40 °C 
ved 20 % til 80 % r.f.

-35 °C til +40 °C 
ved 20 % til 80 % r.f.

Temperaturøkning ΔT maks. 140 °C 210 °C 180 °C 150 °C 122 °C
Forbruk olje maks. 1,2 l/t 2,4 l/t 4 l/t 4,8 l/t 7 l/t
Tankinnhold 12 l 19 l 38 l 56 l 68 l
Overopphetingsvern ja ja ja ja ja
Tilkobling for ekstern termostat 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
Forbrenning direkte direkte direkte direkte direkte
Vekt 10 kg 17,5 kg 21,9 kg 27,5kg 40,8 kg
Mål (lengde x bredde x høyde) 650 x 265 x 395 mm 830 x 430 x 560 mm 850 x 485 x 680 mm 1010 x 530 x 710mm 1120 x 580 x 705 mm
Minimumsavstand til 
vegger/gjenstander

Oppe: 2 m Oppe: 2 m Oppe: 2 m Oppe: 2 m Oppe: 2 m
Bak: 2 m Bak: 2 m Bak: 2 m Bak: 2 m Bak: 2 m
Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m
Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m

Støynivå 80 dB (A) 80 dB (A) 90 dB (A) 70 dB (A) 79 dB (A)
tillatt brensel Fyringsolje EL eller die-

sel
Fyringsolje EL eller die-
sel

Fyringsolje EL eller die-
sel

Fyringsolje EL eller die-
sel

Fyringsolje EL eller die-
sel
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Strømskjema
IDE 20 D / IDE 30 D

Nr. Betegnelse

16 lamp
17 ignition needle
18 capacitance
19 switch
20 thermostat
21 self resetting thermostat
22 light resistance
23 fan
24 ignition

16

17
18

21 1920

22

2324
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IDE 50 D / IDE 70 D

Nr. Betegnelse

16 lamp
17 ignition needle
18 capacitance
19 switch
20 thermostat
21 self resetting thermostat
22 light resistance
23 fan
24 ignition
25 valve

16
22

19

20

21

17
18

232425
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IDE 60 D

Nr. Betegnelse

M motor
TR transformer
PH photocell
SV solenoid valve
ST safety thermostat
SW switch
AS adjustable thermostat
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Før du tar apparatet i bruk, må det først settes sammen.
Gå frem på denne måten:
1. Skyv akselen (31) inn i åpningene på støttefotens (9) fremre

del.

2. Sett hjulene (13) på akselen (31). 

3. Fest lagerhylsene (29) på begge endene av akselen (31) og
sett deretter på beskyttelseshettene (30).

– Hjulene er montert.

4. Sett apparatet på støttefoten (9). Sørg for at boringene for
skruene ligger over hverandre, se bilde under.

5. Plasser transporthåndtaket (2) over de bakre boringene.

6. Sett en av skruene (26) inn og skru den fast med
underlagsskive (27) og mutter (28). 

7. Gjenta prosessen med resten av skruene.

– Apparatet er skrudd sammen og kan stilles opp.

Transport
Ta hensyn til følgende instrukser før hver transport:
1. Slå av apparatet.

2. Vent til apparatet er helt avkjølt.

3. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Ikke bruk
strømledningen som trekksnor!

4. Kontroller at tanklokket er tett og sitter godt fast.

Transportere IDE 20 D

1. Transporter IDE 20 D utelukkende ved hjelp av
transporthåndtaket (2).

Transportere IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D

1. Løft apparatet lett med transporthåndtaket (2) slik at de bakre
støttene ikke lenger ligger på gulvet.

2. Rull apparatet ved hjelp av hjulene til ønsket posisjon.

Lagring
Tøm tanken før lagring (se kapittel Vedlikehold).
Når det ikke er i bruk må apparatet lagres:
• tørt.

• på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.

• eventuelt beskyttet mot inntrengende støv ved hjelp av et
plasttrekk.

Montering (IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D)

2

26

28 27

9

29

13

13

30

31

Transport og lagring
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Stille opp apparatet
Ved valg av oppstillingssted for oljefyringsenheten må det tas
hensyn til en rekke betingelser for rommet og tekniske
betingelser. Tas det ikke hensyn til dette, kan enhetens hhv.
tilbehørets funksjonsdyktighet påvirkes eller føre til farer for
mennesker og gjenstander.
Ved oppstilling må følgende tas hensyn til:
• Enheten må utelukkende brukes i tilstrekkelig ventilerte rom

innendørs.

• Enheten må være koblet til en riktig sikret strømkontakt.

• Enheten må stilles opp på et stabilt og ikke brennbart
underlag (se kapittel Tekniske spesifikasjoner og bilde
under).

• Minimumsavstanden mellom apparatets innsugsåpning
og veggen må være min. 2 m (se bilde under).

• Minimumsavstanden mellom apparatet og brennbare
materialer må være min. 3 m (se bilde under).

• Luftinntak og luftutslipp må ikke tildekkes.

• Det må være et tilstrekkelig antall brannslukningsanlegg
tilgjengelig.

Fylle tanken
Tanklokket og nivåindikatoren befinner seg bak på apparatet på
IDE 20 D / IDE 30 D og på venstre side ved siden av
kontrollpanelet på IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D.
• Før tanken fylles må du vente til apparatet er helt avkjølt.

• Fyll utelukkende brensel i tanken som er egnet for apparatet
(se Tekniske spesifikasjoner).

• Still apparatet opp på et fast, jevnt og ikke brennbart
underlag.

• Skru av tanklokket (5).

• Fyll tanken. Pass på nivåindikatoren (8).

• Skru tanklokket (5) på tanken igjen. Pass på at det sitter godt
fast på tanken slik at det ikke oppstår noen lekkasjer.

Igangsetting
• Kontroller oljefyringsenheten og tilkoblingsdelene for mulige

skader.

• Fyll fyringsolje i tanken når apparatet er slått av og avkjølt.

• Kontroller om strømnettets karakteristikk stemmer overens
med apparatskiltet.

• Koble strømforsyningsledningen til en riktig sikret
strømkontakt (230 V / 50 Hz).

Slå på apparatet
1. Koble På-/Av-bryteren (12) til posisjon I.

2. Sett forvalgsbryteren (13) på ønsket temperaturområde.

3. Sørg for at flammen faktisk ble tent av tennkontakten før du
lar apparatet stå uten tilsyn.

4. Ved et valgt temperaturområde lavere enn
omgivelsestemperaturen vil ikke apparatet slås på hhv. slår
apparatet seg av igjen.

Slå av apparatet
1. Koble På-/Av-bryteren til posisjon 0.

2. Trekk strømpluggen ut når viften står i ro. 

3. Kontroller at flammen faktisk er slukket.

4. Vent til apparatet er helt avkjølt før andre oppgaver, som
f.eks. lagring, transport eller vedlikehold.

Betjening

8

5
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Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å
teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå
funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Oppgaver for utbedring av feil som krever at huset
åpnes, må bare utføres av Trotec.

Ved første gangs bruk kommer det ut gnister
og/eller røyk:

• Her dreier det seg ikke om en feil. Etter kort driftstid
forsvinner dette.

Støyutvikling ved tenning eller avkjøling:

• Her dreier det seg ikke om en feil. Apparatets metalldeler
utvider seg ved varme og forårsaker lyder.

Gnister og/eller flamme trenger ut av apparatet ved tenning:

• Her dreier det seg ikke om en feil. Det kan ha samlet seg luft
i ledningene. Hold en sikkerhetsavstand til apparatet!

Apparatet starter ikke:

• Kontroller strømtilkoblingen (230 V/1~/50 Hz).

• Kontroller støpselet for å se om det er skadet.

• Kontroller tankens fyllnivå.. Etterfyll brensel hvis tanken er
tom (se kapittelet Betjening).

• Få Trotec til å utføre en elektrisk kontroll.

Flammen i forbrenningskammeret tennes ikke:

• Kontroller tankens fyllnivå.. Etterfyll brensel hvis tanken er
tom (se kapittelet Betjening).

• Kontroller brenselet for forurensninger fra skitt eller vann.

• Sikkerhetsutkobling: hvis flammen slukker under drift, blir
elektronikken og oljepumpen slått av – kontroller årsaken
etter følgende kriterier:

– Kun for kvalifisert personale! 
Kontroller tenningen: Avstanden mellom de to
tennelektrodene skal være 4 til 5 mm.

Flammen slukker under forbrenning:

• Kontroller om luften blir tilført uhindret. Rengjør
innsugsåpningen ved behov.

• Kontroller brenselet for forurensninger og skift det ut ved
behov.

• Kontroller tankens fyllnivå.. Fyll etter brensel hvis tanken er
tom (se kapittelet Betjening).

• Strømsvikt: ved strømsvikt slukker tenningen, apparatet slås
umiddelbart av. Etter en strømsvikt starter ikke apparatet
automatisk igjen, det må startes på nytt med
På-/Av-bryteren.

Apparater mister brensel:

• Kontroller at det ikke ble fylt på for mye brensel.

• Kontroller at tappeskruen sitter godt og stram denne til for
hånd ved behov.

• Kontroller pakningen på tappeskruen og skift den ut hvis den
er skadet.

Apparatet ryker eller støver:

• Kontroller nettspenningen. 

• Kontroller brenselet for forurensninger og skift det ut ved
behov.

• Kontroller tanken for forurensninger og tøm den ved behov
(se kapittelet Vedlikehold). Fyll etter med rent brensel.

Flammen kommer ut av utblåsningsåpningen:

• Kontroller nettspenningen. 

• Kontroller brenselet for forurensninger og skift det ut ved
behov.

• Kontroller tanken for forurensninger og tøm den ved behov
(se kapittelet Vedlikehold). Fyll etter med rent brensel.

• Kun for kvalifisert personale! 
Du kan etterjustere oljetilførselen ved behov: 

– Fjern den hvite tildekkingshetten (33) fra den bakre
innsugsåpningen.

– Juster oljetilførselen med et flatt skrujern. For å redusere
dreies skruen (32) mot urviseren, for å øke dreies skruen
(32) forsiktig med urviseren.

– Sett den hvite tildekkingshetten (33) på igjen.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene? 

Henvend deg til Trotec kundeservice.

Feil og forstyrrelser

33

32
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Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner
• Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

• La apparatet avkjøles helt før alt arbeid!

• Trekk alltid ut støpselet før du begynner å arbeide!

Vedlikeholdsoppgaver som krever at huset åpnes,
må bare utføres av Trotec.

Rengjøre apparathuset
Fare grunnet varme overflater!
Fare for forbrenninger!
La apparatet avkjøles fullstendig før apparathuset
rengjøres!

Rengjør apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Påse at det ikke
trenger inn væske i apparathuset. Ikke bruk spray,
løsningsmiddel, sterke rengjøringsmidler eller skuremidler, men
kun klart vann for fukting av kluten.

Tømme tanken

1. Sett klar en egnet oppsamlingsbeholder.

2. Sett apparatet i en hevet posisjon.

3. Åpne skruen på undersiden av tanken med en skrutrekker
som vist på bildet.

4. La brenselet renne ut i oppsamlingsbeholderen.

5. Når det ikke renner ut mer brensel, skrues tappeåpningen
igjen. 

– Pass på at skruen sitter godt fast og skift ev. ut pakningen,
ellers kan det renne brensel ut ukontrollert.

6. Kasser brenselet i henhold til de nasjonale forskriftene.

Vedlikehold
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Reservedelsoversikt og reservedelsliste

IDE 20 D

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 power cord 15 bottom cover 29 power PCB
2 lock 16 heat insulation casing bracket 30 side plate
3 back casing support 17 air outlet 31 ignition transformer
4 fuel tank cap 18 heat insulation casing 32 bracket of ignition transformer
5 oil leveler 19 top cover 33 support
6 fuel tank 20 combustion chamber 34 bracket of nozzle base
7 power PCB bracket 21 burner support plate 35 photocell assembly bracket
8 fuel filter 22 air deflector 36 photocell assembly
9 on/off switch 23 handle 37 nozzle assembly
10 control panel 24 fan 38 nozzle base
11 light cover 25 motor assembly 39 reset thermostat
12 thermostat knob 26 back grill 40 reset thermostat bracket
13 capillary thermostat 27 capacitator 41 ignition needle
14 casing front support 28 motor support

Instruks!
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponen-
tene i bruksanvisningen.
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IDE 30 D

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 handle 16 thermostat knob 31 PCB bracket
2 lock 17 control panel 32 side plate
3 feet pipe cover 18 casing front support 33 high voltage cable
4 fuel tank cap 19 bottom cover 34 back grill
5 oil drain screw 20 heat insulation casing bracket 35 ignition transformer
6 oil drain seal ring 21 air outlet 36 casing back support
7 feet pipe 22 heat insulation casing 37 support
8 oil leveler 23 top cover 38 bracket of ignition transformer
9 fuel filter 24 combustion chamber 39 power cord
10 fuel tank 25 fixed plate of flame plate 40 flame plate
11 wheel axle 26 fan 41 ignition needle
12 wheel 27 capacitator 43 reset thermostat
13 on/off switch 28 motor support 44 reset thermostat bracket
14 capillary thermostat 29 motor assembly
15 light cover 30 power PCB

Instruks!
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponen-
tene i bruksanvisningen.
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IDE 50 D

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 top cover 16 casing back support 31 bracket of ignition transformer
2 combustion chamber 17 support 32 PCB bracket
3 air deflector 18 handle 33 power PCB
4 nozzle assembly 19 power cord 34 ignition transformer
5 ignition needle 20 lock 35 thermostat knob
6 flame plate 21 fuel tank cap 36 light cover
7 solenoid valve 22 oil leveler 37 on/off switch
8 fan 23 fuel tank 38 control panel
9 high voltage cable 24 oil drain seal ring 39 casing front support
10 motor assembly 25 oil drain screw 40 photocell assembly bracket
11 back grill 26 feet pipe 41 reset thermostat bracket
12 motor support 27 wheel axis 42 reset thermostat
13 bottom cover 28 whee 43 photocell assembly
14 capillary thermostat 29 feet pipe cover 44 heat insulation casing bracket
15 side plate 30 fuel filter 45 air outlet

Instruks!
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponen-
tene i bruksanvisningen.
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IDE 60 D

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 Top cover 20 Oil level gauge 39 on/off switch
2 Heat insulation casing 21 Fuel tank 40 Control plate
3 Combustion chamber 22 Oil drain seal ring 41 Photocell bracket
4 Burner support plate 23 Oil drain screw 42 Re-set thermostat bracket
5 Air deflector 24 Foot pipe 43 Re-set thermostat
6 Nozzle 25 Wheel axle 44 Photocell
7 Ignition electrode 26 Wheel 45 Heat Insulation casing bracket
8 Flame plate 27 Screw nut 46 Air outlet cover support
9 Fan 28 Flat washer 47 Support ring
10 Motor assembly 29 Cotter pin 48 Clamp
11 Air inlet grid 30 Foot pipe cover A-1 Socket
12 Motor support 31 Support A-2 Buckle
13 Bottom cover 32 Fuel filter A-3 Socket cap
14 Capillary thermostat 33 Bracket of Ignition transformer A-4 Pulg
15 Side plate 34 PCB bracket A-5 Wire
16 Handle 35 Power PCB A-6 Knob
17 Power cord 36 Ignition transformer A-7 Top cover
18 Lock 37 Thermostat knob A-8 Capillary Thermostat
19 Fuel tank cap 38 Light cover A-9 Bottom cover

Instruks!
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponen-
tene i bruksanvisningen.
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IDE 70 D

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 top cover 15 handle 29 PCB 1 bracket
2 combustion chamber 16 power cord 30 power PCB 1
3 air deflector 17 lock 31 ignition transformer
4 nozzle assembly 18 fuel tank cap 32 thermostat knob
5 ignition needle 19 oil leveler 33 light cover
6 flame plate assembly 20 fuel tank 34 knob
7 fan 21 oil drain seal ring 35 photocell assembly bracket
8 motor assembly 22 oil drain screw 36 reset thermostat bracket
9 back grill 23 feet pipe 37 thermo cut-off
10 air outlet bend connector 24 wheel axis 38 photocell assembly
11 motor support 25 wheel 39 heal insulation casing bracket
12 bottom casing 26 feet pipe cover 40 air outlet
13 adjustable thermostat 27 plastic oil suction pipe
14 front support 28 ignition transformer bracket

Instruks!
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponen-
tene i bruksanvisningen.
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Elektroniske apparater skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men skal i EU, i samsvar med
EUROPAPARLAMENTETS RÅDSDIREKTIV 2002/96/EC

fra 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske
produkter, kasseres på faglig riktig måte. Ved endt levetid må
dette apparatet avfallsbehandles i samsvar med gjeldende
lovbestemmelser.

Brensel
Ta hensyn til de nasjonale forskriftene om kassering av brukt
brensel.

i henhold til EU-direktivet for lavspenning 2006/95/EC og
EU-direktivet 2004/108/EC angående elektromagnetisk
kompatibilitet.
Vi erklærer herved at oljefyringsenhetene IDE 20 D, IDE 30 D, 
IDE 50 D, IDE 60 D og IDE 70 D er utviklet, konstruert og produsert
i overensstemmelse med de nevnte EU-direktivene.

Harmoniserte standarder som benyttes:
EN 60335-1:2012
NEK EN 60335-2-102:2006/A1:2010
EN 62233:2008
NEK EN 55014-1:2006 A1:2009 og A2:2011
NEK EN 55014-2:1997 A1:2001 og A2:2008
NEK EN 61000-3-2:2006 A1:2009 og A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Andre standarder som er benyttet:
EN 13842:2004
EN 62321:2009

-merket finner man på baksiden av apparatet.

Produsent: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-post: info@trotec.com

Heinsberg, 14.10.2014

Adm. dir.: Detlef von der Lieck

Deponering Samsvarserklæring
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